Приложение № 2
                                                                                                    к Договору № _                      ___

                                                                                                    от «____» __________ 20____ г.

                                                                                               УТВЕРЖДАЮ

                                                        И. о. директора
                                                                                  Обособленного подразделения
   АО «СИБЭКО» Новосибирская ТЭЦ-3
                                                                                    ______________ А.В. Бабенков
                                                                                                «____» _______________2020 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг

1. Наименование и цели использования оказываемых услуг

1.1. Наименование услуг: Техническое обслуживание и текущий ремонт установки ВПУ  ультрафильтрации «ЭНЕРГО УВ-100».
1.2. Основание для оказания услуг: Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации «СО 153-34.20.501-2003, п. 1.6.1.»

1.3. Цель, назначение оказания услуг: Поддержание исправного работоспособного состояния оборудования ВПУ для обеспечения работы энергоблока без повреждения и снижения экономичности.

2. Наличие технической/ проектной (сметной) документации

2.1. Наличие технической документации: паспорта, руководства по эксплуатации и нормативные документы предоставляются Заказчиком по письменному запросу Исполнителя. 
2.2. Наличие сметной документации не предусмотрено, исполнитель предоставляет расчет стоимости услуг по технической поддержке и контролю за режимами работы ультрафильтрации, согласно утвержденному прейскуранту на оказываемые услуги, либо калькуляцию с соответствующими расшифровками по основной заработной плате и накладным расходам, с учетом объема планируемых услуг (п. 4 настоящего технического задания).
3. Требования к месту, срокам  и условиям оказания услуг.

3.1.  Место оказания услуг: Обособленное подразделение Новосибирская ТЭЦ-3, 630108, г. Новосибирск, ул. Большая, д. 310. ВПУ химического цеха ультрафильтрации «ЭНЕРГО УВ-100» Инв. № 104010_10332800.
3.2.  Сроки оказания услуг: начало –  с момента подписания договора;  окончание –   31.12.2020 г.
3.3. Этапность оказания услуг: Ремонт проводится согласно утвержденному графику (Приложение № 3). 

4. Перечень работ, условия производства:
4.1.  ВПУ УФ:
	№ п/п
	Перечень работ
	Периодичность

	1
	2
	3

	1. 
	Блок УФ и установка УФ:

· контроль настроек;

· контроль работы электроприводов дисковых затворов; 

· контроль работы, ревизия, проверка и калибровка контрольно-измерительных приборов;

· контроль целостности мембранных элементов;

· ревизия трубопроводов;

· ревизия запорной арматуры;

· замена дисковых затворов с электроприводом С376ЕА5К75 DN200 РN16 – 2 штуки;
· устранение неплотностей;

· мойка мембранных элементов установок ультрафильтрации;
· замена модулей ультрафильтрации Inge dizzer 5000 (рабочая поверхность 50 м2, рабочее давление 5 бар, максимальная температура 40°, вес 42 кг) – 2 штуки.
	3 раз /3 мес.
2 раза /3 мес.
3 раз /3 мес.
1раза/3 мес.(до и после паводка)
1 раза /3 мес.
По необходимости
2 раза 
По необходимости
Не более 1 раза /6 мес.
2 раза


	2. 
	Ревизия трубопроводов, баков, фасонных элементов. Устранение течей с заменой уплотнений
	По необходимости

	3. 
	Фильтр самопромывной револьверного типа ФЩА 120-200-06 (щелевой автоматический Ф-1, изготовитель компания ООО «Стронг-Фильтр», Россия:

- контроль работы,осмотр станции;

- проведение техобслуживания.

	2раза/3мес. (По необходимости)

1раза/6мес. (По необходимости)



	4. 
	Блок дозирования кислоты:

· контроль работы дозирующих насосов; 

· техническое обслуживание дозирующих насосов;

· контроль и ревизия контрольно-измерительных приборов (манометра, ультразвукового датчика уровня);

· замена клапана инжекционного 96527121 (кислота) – 1 штука;

· калибровка расхода (дозирования) кислоты;

· ревизия дозирующего клапана.
	3раз/3 мес.  (По необходимости)
2раза/3мес. (По необходимости)
2раза/6мес. (По необходимости)
1 раз 
1раза/6мес. (По необходимости)
3раз/6 мес. (По необходимости)

	5. 
	Блок дозирования щелочи:

· контроль работы дозирующих насосов; 

· техническое обслуживание дозирующих насосов;

· калибровка расхода (дозирования) щелочи;

· контроль работы датчиков уровня в баке щелочи;

-     ревизия дозирующего клапана.
	3раз/3 мес. (По необходимости)
2раза/3мес. (По необходимости)
1раза/3мес. (По необходимости)
2раз/3 мес. (По необходимости)
3раз/3 мес. (По необходимости)


	6. 
	Блок дозирования гипохлорита натрия:

· контроль работы дозирующих насосов; 

· техническое обслуживание дозирующих насосов;

· калибровка расхода (дозирования) гипохлорита натрия;

· контроль работы датчиков уровня в баке гипохлорита натрия;

-    ревизия дозирующего клапана.
	3раз/3 мес. (По необходимости)
2раза/3мес. (По необходимости)
1раза/3мес. (По необходимости)
2раз/3 мес. (По необходимости)
3раз/3 мес. (По необходимости)

	7. 
	Регулятор давления и клапан предохранительный:

- диагностика работы;

- контроль настроек;

- проверка срабатывания предохранительных клапанов.
	3раз/3 мес. (По необходимости)
3раз/3 мес. (По необходимости)
1раз/3 мес. (По необходимости)

	8. 
	Проведение технического обслуживания Мутномера низкодиапазонного (QT), изготовитель – компания Hach Lange GmbH (Германия), марка – 1720Е.

· очистка;

· калибровка;
	1раз/3 мес. (По необходимости)
1раза/3мес. (По необходимости)

	9. 
	Проведение технического обслуживания КИПиА (расходомеров, манометров, датчиков давления и температуры, электроприводов з/а, уровнемеров, приборов хим. контроля и прочие)


	3раза/3мес. (По необходимости)

	10. 
	Проведение технического обслуживания электрооборудование (электрические сборки, шкафы управления, ЧРП и прочее электрооборудование ВПУ УФ):

· проведение технического обслуживания;
· устранение дефектов.
	1раз /3 мес. (По необходимости)
1раз /3 мес. (По необходимости)

	11. 
	Другое насосное оборудование:

· контроль работы, осмотр насосов;

· контроль настроек ЧРП.
	1раз/3 мес. (По необходимости)
1раз/3 мес. (По необходимости)


	12. 
	АРМ:

· проверка работы, настройка и устранение дефектов программного обеспечения установки;
· контроль настроек;

· проверка установок технологических параметров;

· снятие архивов регистрации данных, аварий, событий и их анализ;

· проверка исправности и работоспособности вентиляторов;

· выполнение  настройки, запрещающей несанкционированный доступ к ПО и базам данных (парольная защита, уровни доступа, блокирование внешних устройств);

· проведение антивирусного мониторинга и    антивирусного ПО; 

· выполнение архивирования баз данных и создание образцов дисков;

· выполнение дефрагментации дисков, установка обновлений ПО.
	1 раз/3 мес. (По необходимости)



	13. 
	АСУ ТП:

- проверка и контроль микропроцессорного оборудования (контроллеров);

- замена Реле Finder 4P 24B – 12 штук;
- проверка блоков электропитания;

- проверка источников бесперебойного питания;

- проверка и контроль работы сетевого и коммуникационного оборудования;

- проверка и контроль компьютера АРМ оператора;

- проверка электромагнитных расходомеров «Взлет-профи»;

- проверка клемных и кабельных соединений;

- выполнение калибровки измерительных каналов, в соответствии с        методикой  разработчика  системы и согласно графика;     

- в соответствии с тех. решениями руководства ТЭЦ-3 производить в системе управления изменения алгоритмов, технологических параметров, блокировок, уставок и т.п.;

- по заявкам персонала химического цеха ТЭЦ-3 оперативно производить. диагностику отказов и ремонт микропроцессорного оборудования установки УФ.

- разрабатывать и корректировать техническую документацию  для эксплуатационного и ремонтного персонала. 
	1 раз/3 мес. 
(По необходимости)



	14. 
	Анализ текущего состояния системы водоподготовки:

- получение данных от Заказчика (рабочие характеристики установок, химический анализ воды (исходной и после каждой стадии очистки));

- выдача рекомендаций.
	1 раз/3 мес. 
(По необходимости)



	15. 
	Регулятор давления и клапан предохранительный:

- диагностика работы;

- контроль настроек;

- проверка срабатывания предохранительных клапанов
	3раз/3мес. (По необходимости)

3раз/3мес. (По необходимости)
1 раз/3 мес. (По необходимости)


4.2.  Оборудование, подлежащее замене, предоставляет Исполнитель:

- Клапан инжекционный 96527121 (кислота) – 1 штука;

- Модули ультрафильтрационные Inge dizzer 5000 (рабочая поверхность 50 м2, рабочее давление 5 бар, максимальная температура 40°, вес 42 кг) – 2 штуки; 
- Затвор дисковый с электроприводом С376ЕА5К75 DN200 РN16 – 2 штуки;
- Реле Finder 4P 24B – 12 штук.
4.3.  Внеплановое техническое обслуживание оборудования:

Для устранения внеплановой,  аварийной  ситуации  в  работе  ВПУ, Исполнитель  обязан

выезжать не позднее 8 часов со дня получения извещения от Заказчика в любой форме: телефонный звонок, посредством электронной почты с адреса: AntsiferovaAN@sibgenco.ru, мессенджеры WhatsApp,  Viber и др. в течение всего срока действия Договора.   

5. Основные технические требования к оформлению результата оказанных услуг.

     5.1. Наличие технической документации. Услуги должны быть оказаны согласно требований: паспортов, инструкций по эксплуатации оборудования и технических условий.

    5.2. Результат оказания услуг: После оказания услуг исполнитель предоставляет акт сдачи-приемки оказанных услуг, счет.

    5.3. Качество услуг: Качество услуг должно соответствовать требованиям нормативно-технической документации, технических паспортов оборудования и условиям договора, а также нормами ВХР для обеспечения бесперебойной подпитки водой электростанции.
6. Общие требования к исполнителю.

6.1. Исполнитель обязан выезжать на место расположения водоподготовительной установки  для оказания услуг не реже одного раза в неделю, согласно утвержденному графику (Приложение № 3). 

6.2. Исполнитель должен оказывать услуги в соответствии с законодательством РФ, нормами и правилами, действующими в электроэнергетике и на электростанции.
         6.3. Исполнитель должен обладать собственным квалифицированным персоналом для качественного выполнения работ. Минимально необходимый состав персонала для выполнения вышеуказанных работ при условии соблюдения сроков согласно графику: 

ИТР- не менее 1 чел.;

Инженер-программист- не менее 1 чел.;
Рабочего персонала- не менее 1 чел.
        6.4. Персонал, оказывающий услуги по договору, должен быть аттестован по промышленной безопасности в области А1, Б1.1, Б1.17, Б1.19, Б1.23. Образование персонала должно быть не ниже средне-профессионального. Наличие кадрового состава подтверждается Справкой о кадровых ресурсах в соответствии с формой Закупочной документации с предоставлением копий трудовых книжек работников (1-ая и последние страницы с отметкой о принятии на работу) или выписки из трудовой книжки, либо иных документов, подтверждающих право привлечения указанного персонала к данным работам. Квалификация персонала подтверждается копиями соответствующих дипломов, удостоверений, аттестатов и т.д.
   6.5.  Участник конкурентной процедуры должен в полной мере обладать оборудованием, необходимым для выполнения работ: 
- слесарным инструментом;

- съемно-демонтажным инструментом; 

- ручным электрическим инструментом;

- электроизмерительными приборами;

- измерительным инструментом для инструментального контроля.
Используемые приспособления, инструменты должны быть проверены, испытаны в соответствии с инструкциями по эксплуатации.
Наличие необходимых МТР подтверждается справкой о материально-технических ресурсах в соответствии с формой Закупочной документации с предоставлением копий документов на собственность, лизинг, аренду или ином праве владения, по планируемым к использованию МТР.
      6.6.  Наличие у Исполнителя опыта оказания аналогичных видов услуг должен составлять не менее 2,04 млн. руб. в год за 3 (три) последних года. Подтверждается Справкой о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных договоров согласно форме закупочной документации, отзывами, рекомендательными письмами, письмами от конечного Заказчика в адрес Исполнителя об исполнении договора. Заказчик оставляет за собой право избирательно запросить по предоставленной Справке копии подтверждающих документов исполнения аналогичных договоров (акты сдачи-приемки оказанных услуг, копии исполненных договоров с реквизитами и предметом)
       6.7. Привлечение Исполнителем субподрядных организаций не предусмотрено.
       6.8. Подрядная организация не должна иметь судебных споров в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по договору/договорам подряда перед АО «СИБЭКО», а также перед организациями, входящих в группу компаний ООО «Сибирская генерирующая компания», за 2018 год, а также истекший период 2019 года.

Истекшим периодом 2019 года считается период до даты оценки заявок и подведения итогов закупки.
      6.9. Гарантировать работу заменяемых частей в течение 12 месяцев с даты подписания акта оказанных услуг.

Начальник ОППР







М.А. Ермаков
Начальник ООТ и ПБ






А.В. Кузнецов
Начальник ХЦ                                                                                             А.Н. Анциферова
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